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Committente: Comune di Castelfranco In Miscano (BN

Convenzione del 31.03.2016

Numero campione: 48/CR

Data inizio prove: 15.09. 2016

Data prefievo:15.09.2016
Data fine prove:17.09.2016

Campione di: Acqua destinata al consumo vmano - Controffo i ROUTINE

Data acceffazione:16.09.2016

Data emissione rapporto:23.09.16

Punto prefievo: Fontanino pubblico, via Pineta - Comune di Castelfranco In Miscano (BN]

Prelevato da. ns. personale

fecnico

Modalita di campionamento: ISTISAN 07/31 PGA 901 rev.00 / rif. 1.O. 01 PO.02 GL

Risuffati analitici

Parametro unita di Risultato Valore di parametro Metodo analitico
misura D.tgs.vo 31/01
Y accetiobile per i consumaleri e senza

Colore - accettabile verigzfoni anomal ISTISAN 07/31 155.83A.021
Odore _ acceftabile ““‘“‘“‘“'VZSZ;LE?Zil";fi,‘;“ e ISTISAN 07/31 IS5.8AA026
SGPOFG _ accehta bi le ucceﬂabtg:;;;?z:?:j:ﬁ oo ISTISAN 07/31 1S5.BKA 028
Torbidita NTU accettabile uccembii:,gz;i;‘::;in::;ﬁ oo JSTISAN 07/31 155.8LA.03C
Disinfeffante Residuo mg/l C 0,10 0,2* kit colorimetrico
Coneentrazione ioni idrogeno unity pH 7,72 >65e<95 ISTISAN 07/3) 155.8CA.023
Conducibilits pS/em a 20°C 332 2500 ISTESAN 07/31 155.8DA.022
Ammonio mg/| <0,05 0,50 ISTISAN G7/31 ISS.BHE0)9
Nitrito ma/l (come NO,) <0 ,02 0,50 Mstodi APAT/ IRSA-CHR 2903 4050
Nitrato mg/| fcome MOy 7,88 50 Standard Methads 1998 met, 4500 HO5 3
Durezza °F i8 15-50** APAT 'RSA CNR 29/03 2040 B
Conteggio colonie a 37°C n°fml 0 --- ISTISAN 07/5 55 A 0D4A
Batteri coliformi a 37°C ne/100 mi ) UNI EN 9308.1:2014
Escherichia Coli n°/100 mi 0 LN EN $308-1:2014
Enterococchi n°/100 m 0 ISTISAN 07/5 155 A 002 A

* valore consigliato G,2 mg/|
** valori censigiati 15-50°F

GIUDIZIO: Per i parametri ricercali i valori sono conformi a quelli normati dal D.igs.vo N.31/01 e s.m.i.
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Committente: Comune di Castelfranco In Miscano (BNJ

Convenzione del 31.03.2016

Numero campione: 49/CR
Data inizio prove:15.09. 2016

Data prefievo:15.09.2016 Data acceftazione:16.09.2016

Data fine prove:17.09.2016  Data emissione rapporto:23.09. 16

Campione di: Acqua destinata al consumo vmano - Controllo di ROUTINE
Punto prelievo: Municipio - Comune di Castelfrance In Miscano (BN)

Prelevato da: ns. personale fecnico

Modalita di campionamento: ISTISAN 07/31 PGA 201 rev.00 / rif, 1O, 01 PO.0Z Gl

Risultati analitici

Parametro unifa di Risultato Valore di parametro Metodo analitico
misura D.lgs.vo 31/01

Colore - accetta bile uccanab“vzz:;:\?gtﬂﬁd T ISTISAN 07/31 IS5.8)A.02)
Odore N accettabile °°°E"“"LZZZ;Z?ZZZTJ.‘;" e ISTISAN 07/31 195.BAA.026
Sapore - accettabile “““""“LZE:;L‘H?ZZ‘;“,L“J."S oo ISTISAN 07/31 I55.BKA.028
Torbidita NTU accettabile Gcceuubﬂ.,:z:;i:.?g:::;zﬁ oreme ISTISAN 07/31 155.8LA030
Disinfettante Residuo mg/1 Cl 0,10 0,27 kit colorimetrico
Concentrazione ioni idrogeno unité pH 7, 7 >65e<95 ISTISAN 07/3) 1S5.8CA.023
Conducibilita uS/em a 20°C 327 2500 ISTISAN 07/31 (55,804,022
Ammonio mg/| <0,05 0,50 ISTISAN G7/31 S5.BHE.O19
Nitrito mg/! {come NOZ <{ , 02 6,50 Metod APAT/ IRSA-CMR 29/03 405G
Nitrato Mg/t come NOJ 7,41 50 Standard Methods 1998 mel. 4500 NOy- 3
Durezza °F 18 15-50** APAT 1RSA CNR 29/03 2040 8
Conteggio colonie a 37°C a®/ml 5 --- SSTISAN 07/3 155 A 004A
Batteri coliformi a 37°C /100 ml 0 0 UNI EN 9308-1:2014
Escherichia Coli n°/100 ml 0 UNI EN 9308-1:2014
Enterococchi r®/100 m| 0 0 ISTISAN 07/5 155 A 002 A

* volore consigliate 0,2 mg/l
* valori consigliati 15-50°F

GIUDIZIO: Per i paramefri ricercati i valori sono conformi a quelli normati daf D.Lgs.vo N.31/01 e s.m.i.

Il presents rapporto di prova non pub essore riprodoﬂo parzialmanis, senza opprovazions scritta da parle di questa Soclela.
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